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質　問 回　答

　塗膜剥離（施工）について、図面名称　特記仕様書NO.３（既存塗膜
劣化部の除去、下地処理の工法）では「水洗い工法」と示されています
が、15MPa程度の水圧では塗膜剥離は難しいと考えます。
　次のいずれかの工法に該当又は類似するかご教示願います。

①　高圧水洗い工法(既存塗膜及び下地劣化部の除去)：30～100MPa
程度の既存塗膜を除去することを前提とする工法
②　水洗い工法(高圧ポンプによる水洗い・清掃)：15MPa程度の既存
塗膜の洗浄・清掃を前提とする工法

　②の水洗い工法（洗浄・清掃）として計上しています。なお、塗膜剥離までは見
込んでおりません。


