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質問回答書

質　問 回　答

　幹線がCE3.5sq-３Cになっていますが、許容電流が主幹より不足して
いると思われますが、よろしいのでしょうか。

　CE3.5sq-3Cとし、内訳書のとおり積算願います。

　新設コンセント盤のアースは不要でしょうか。また、新設コンセント盤
は、単相２線式と３線式のどちらになるのでしょうか。

　新設コンセント盤については単相２線式とし、アースは必要となります。


