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質問回答書

質　問 回　答

　図面番号Ｍ－４について、プレート式熱交換器の１次側及び２次側の温度条件
をご教示ください。

　プレート式熱交換器の各温度条件は、１次側が 60.0→50.0、２次側が 43.0←37.4
となっております。

　図面番号Ｍ－４について、既設機器（ＵＸ－016－ＮＪ－17）の製造番号（２桁数
字－４桁数字）をご教示ください。

　既設機器の製造番号は、「96-0026」となっております。


